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Modul 6 
6.070 

Eventualplanung 

Ausfall / Unterstützung der Tunnellüftun-
gen 

Stand: 26.03.2015 

Eventualplanung 

Nationalstrasse A8 km 0.0 - 46.6 

Fall: Ausfall / Unterstützung der Tunnellüftungen 

Ausgangslage: 

 Stehender Rauch behindert den Einsatz 

Bedürfnisse: 

 Mobile Groslüfteraggregate 

Massnahmen: 

1. Groslüfteraggregat des Sonderstützpunkts Feuerwehr Bödeli (112 / 117) anfordern mit dem Auftrag, 
Stellung zu beziehen bei Tunnelportal West und/oder Ost des betroffenen Tunnels 

Zeitbedarf: 

 Von Aufgebot bis Eintreffen vor Ort und Inbetriebnahme: ca. 30 - 60 min. 

Besonderes: 

 Die Belüftung muss in Absprache mit dem Elektropikett des UD und der Gesamteinsatzlei-
tung erfolgen und koordiniert werden. 

 

 


